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力系統の安定化の新しい手法として超電導エネルギー貯蔵装置 (Superconducting Magnet Energy 
Storage. S M E S )を導入する効果について検討を行っている。
S ME S は超電導マグネットとサイリスタ電力変換装置で構成され，電力変換装置の制御により高効
率で迅速かつ頻繁なエネノレギーの吸収，放出が可能である。また，貯蔵電力の充放電において有効電力
と無効電力を同時に制御できる。そのために，系統の動特性の改善に顕著な効果が期待できる。




本論文の第 1 章緒論では，電力系統の各種の不安定性を分類，整理し S MES による安定化の意義を
つム? ?つd
のべている。














本論文は，近年長距離・大容量化の傾向が著しい電力系統の安定化に超電導電力貯蔵 (8 ME 8 )が
適用できる乙とを明らかにしたものである。 8 ME8 の超電導マグネットに貯蔵された電力をサイリス
タ電力変換装置により迅速に充放電して系統を安定化する方式は. 8 ME8 の用途として従来より提案
されて来たものである。
しかし安定化に必要な電力貯蔵容量，電力変換装置の定格などの諸元，最適設置箇所および最適制御




(2) 系統の過渡電力動揺の安定化に対する 8 ME8 の設置箇所，設置数，電力貯蔵容量，交直変換器容
量の選定方法を導いている。その結果，電力貯蔵容量が比較的小容量の数十~数百メガジュールの8M
ES により系統じょう乱を抑制できる乙とを明らかにしている。
(3) 長距離送電糸統の持続的な動揺(中間領域の安定度)に対して. 8ME8 による電力動揺と電圧振
動の同時制御方式を提案している。そのために 8 ME8 充放電時に有効・無効電力を同時制御する方
法を導出し，他の安定化手法に比べ顕著な安定化効果が得られる乙とを見出している。
(4) 広域連系系統については，長周期の電力動揺を抑制するための適切な設置箇所を求める方法を導い
ている。また安定化に必要な 8 ME8 の諸元に関連して超電導マグネットの磁界変化率を求め， SME 
円tu「hu? ?
S の設計指針を得ている。
(5) 異なる周波数の振動が混在する直列コンデンサ補償系統においても. SMES によって異なる振
動の同時抑制を行う制御方式を導いている。
以上のように本論文は. S MES による系統安定化の方式を各種の系統の構成と動揺の種類に関連し
て提案し. SMES の諸元を明らかにしたもので，超電導工学および電力系統工学に貢献するところが
大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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